
名　　　　　　　　　称 仕　　　     　　様 呼称 数量 単価 金　　　　額 備　　　考

旧庁舎（上柳）倉庫修繕

1 仮設工事 式 1.00

2 板金工事 式 1.00

3 金属建具工事 式 1.00

4 シャッター取換え工事 式 1.00

5 塗装工事 式 1.00

6 電気設備工事 式 1.00

7 解体処分費 式 1.00

8 雑　工事 式 1.00

9 諸経費 式 1.00

修　繕　仕　様　書

修繕価格

消費税及び地方消費税の額

修繕の額

修繕名　：旧庁舎（上柳）倉庫修繕

修繕場所：春日部市上柳5番地4
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案内図

　修繕箇所
（春日部市上柳5番地4）
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【断面図】 
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＜修繕内容＞ 

・屋根葺替工(ｶﾞﾙﾊﾞ鋼板 0.6mm)A=118.6 ㎡ 

・外壁張替工(SP-ｶﾞﾙｽﾊﾟﾝ張り) A=78.1 ㎡ 

・ｱﾙﾐ引き違い窓取替工    N=5 箇所(網戸付き) 

・ｼｬｯﾀｰ取替工        N=5 基(手動式 4基・電動式 1基) 

・塗装工          N=1 式 

・電気設備工        N=1 式 



（３）　受注者は、修繕の施工に当たり、図面又は仕様書に適合し難いと認められる状態を発見した時は、直ち

　　　とする。

　　　　① 現場説明事項　② 特記仕様書　③ 設計図書　

　　　　④ 公共建築改修工事標準仕様書（各工事編）（最新版）「国土交通省大臣官房官庁営繕部監修」

　　　　⑤ 公共建築工事標準仕様書（各工事編）（最新版）「国土交通省大臣官房官庁営繕部監修」

（２）　設計図書に明示されていない部分、及び図面と仕様書とが符合しない部分があるとき、又は現場の納ま

　　　り上生ずる材料寸法・数量・仕様等の変更で、軽微なものについては担当者の指示に従う。

（１）　本修繕は、修繕請負契約書及び設計図書に基づき施工する。各記載事項に相違がある場合は、次の順序

　　　べて書類を作成し、遅滞なく手続きを行う。

（４）　本修繕の着手、施工、完成に当たり、関係官公署その他関係機関への必要な諸手続き等は、受注者がす

　　　 「監督員」は「担当者」に読み替える。

 １　一般共通特記事項

Ⅱ 特 記 仕 様

　　　に担当者に通知し、発注者がこれらの場合において、修繕の内容・工期及び受注代金等を変更する必要が

　　　あると認めるときは、受注者と協議のうえ、書面によりこれを定める。

　　　既存施設部分を汚染又は損傷した場合は、担当者に報告し、現状に準じて補修する。

（６）　現場の安全衛生に関する管理は、関係法令等に従ってこれを行う。また、仮設計画・安全対策について

（７）　現場においては、常に整理整頓を行い、特に危険箇所等の点検を行うなど、事故の防止に努める。

（８）　既存施設部分、施工済み部分等について、汚染又は損傷の恐れのあるものは、適切な方法で養生を行う。

（９）　完成に際しては、修繕範囲内外のあと片付け及び整地・清掃を行う。

（５）　受注者は担当者が指示した事項、又は担当者と協議した事項について記録し、担当者に提出する。ただ

　　　し、軽微な事項については担当者の承諾を受けて省略することができる。

（11）　未検査又は不合格材料等を使用、又は使用した材料が設計図書と相違していると認めた場合には、いつ

（12）　材料の搬入ごとに、その材料が設計図書に定められた条件に適合することを確認し、必要に応じて証明

Ⅰ 修 繕 概 要

（13）　発生材は全て構外に搬出し、再生資源の利用の促進に関する法律、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、

　　　建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（建設リサイクル法）、その他関係法令等に従い適切に処

　　　理する。

（17）　修繕関係書類は、担当者の指示により提出する。

（16）　写真は、修繕の進捗状況により撮影するほか、施工の適切なことを証明する必要がある場合等に撮影し、

（15）　担当者が施工状態が適切なことを証明する必要があると認めて指示する場合は、写真、材料の各試験成

（14）　各施工を完了したときは、その施工が設計図書に定められた条件に適合することを確認し、確認事項を

　　　績報告書、施工品質保証書等の必要な資料を整理して提出する。

　　　となる資料を提出する。

　　　は、発注者と協議の上対応する。

（10）　材料についての品質又は品等級を明示していない場合には、すべて新品で中等級以上の材料を使用する。

　　　でもこれを交換、又は改造する。

　　　担当者に速やかに報告する。

　　　これを提出する。また、修繕完成後隠ぺいされる部分に関しては、適宜撮影し提出する。

 ３ 修繕期間    契約確定日　～　令和７年１２月１２日

 １ 修繕名称　　旧庁舎（上柳）倉庫修繕

 ２ 修繕場所　　春日部市上柳5番地4



No… 2

名　　　　　　　　　称 仕　　　　　様 呼称 数量 単価 金　　　　　額 備　　　考

旧庁舎（上柳）倉庫修繕

1 仮設工事

　　仮設足場 枠組み足場 ㎡ 189.00

　　同上用　養生シート ㎡ 189.00

　　資材　搬入、搬出 式 1.00

内 訳 明 細 書



No… 3

名　　　　　　　　　称 仕　　　　　様 呼称 数量 単価 金　　　　　額 備　　　考

2 板金工事

屋根工事

　既存持出しｱﾝｸﾞﾙ解体処分 本 6.00

　既存折板ｹﾗﾊﾞ切断処分 ｍ 16.40

　改修用ﾀｲﾄﾌﾚｰﾑ取付 41.40

　新規600ﾀｲﾌﾟ　折板葺き ｶﾞﾙﾊﾞ鋼板　0.6mim ㎡ 118.60

　中間締めボルト 本 92.00

　ケラバ板金巻き ｍ 17.20

　軒先Ｗ面戸取付 ｍ 127.60

外壁工事

　既存小波スレート剥がし ㎡ 78.10

　既存外壁取り合い面戸 ｍ 27.60

　外壁  SPｰガルスパン張り ㎡ 78.10

　出隅　役物 ｾｯﾄ 2.00

　シャッター脇ｺｰﾅｰ取付 ｍ 5.80

　角　軒樋 V200 ｍ 14.00

　じょうご ｹ 2.00

　竪樋 ７５　ｴﾙﾎﾞ含む ｍ 6.40

　荷揚げ費 式 1.00

　

内 訳 明 細 書



No… 4

名　　　　　　　　　称 仕　　　　　様 呼称 数量 単価 金　　　　　　　額 備　　　考

3 金属建具工事

　　ＡＷ－１　ｱﾙﾐ引き違い窓 Wｰ1200ｘH-600･ｼﾙﾊﾞｰ色 ヶ所 5.00

枠見込み100mm　　網入り硝子

編戸付き

　　ＡＷー１　取付工費 現場施工費 式 1.00

　　現場硝子施工費 式 1.00

　　シリコン ｍ 48.00

　　運搬費 式 1.00

　　設計費 式 1.00

　　現場諸経費 式 1.00

　　法定福利費 式 1.00

内 訳 明 細 書



No… 5

名　　　　　　　　　称 仕　　　　　様 呼称 数量 単価 金　　　　　額 備　　　考

4 シャッター取換え工事

　　電動軽量シャッター ｾｰﾇ　W-2760xHｰ2100 基 1.00

　　電動開閉装置　単相100V EGA-5.4T 基 1.00

障害物感知装置を含みます

　　ワイヤレス押し釦露出 ステンレスHL 基 1.00

　　取付工事費（本体） 基 1.00

　 二次側結線調整費 基 1.00

　　運搬費 式 1.00

　　手動軽量シャッター セーヌ　W-2760xHｰ2100 基 4.00

　　スチールケース　L型 基 4.00

  　スチールスライド中柱 基 4.00

　　取付工事費（本体） 式 4.00

　　運搬費 式 4.00

　　既設取外工事費 式 1.00

　　残材処理費 式 1.00

内 訳 明 細 書



No… 6

名　　　　　　　　　称 仕　　　　　様 呼称 数量 単価 金　　　　　　　額 備　　　考

5 塗装工事

　　Ｈ鋼　・　Ｃ型鋼塗装 ｹﾚﾝ⁺+錆止め+上塗2回 ｍ 145.00

　　ブレース、他細物 ｹﾚﾝ⁺+錆止め+上塗2回 ｍ 81.00

　　シャッター塗装 下地調整⁺下塗り⁺上塗2回 ㎡ 45.00

　　高圧洗浄 既存鉄骨他 ㎡ 190.00

　　養生費 ビニール養生 式 1.00

内 訳 明 細 書



No… 7

名　　　　　　　　　称 仕　　　　　様 呼称 数量 単価 金　　　　　　　額 備　　　考

6 電気設備工事

　電線 VVF2.0mmx2C ｍ 26.00

　電線 VVF1.0mmx3C ｍ 14.00

　電線 VVF1.6mmx3C ｍ 60.00

　配管材 E25 ｍ 1.60

　配管材 E19 ｍ 4.00

　同上支持材及び付属品 式 1.00

　スイッチ 1P15Ax3B　　新金ﾌﾟﾚｰﾄ付 組 1.00

　コンセント 2P15Ax2　　　新金ﾌﾟﾚｰﾄ付 組 2.00

　露出スイッチボックス 25 個 1.00

　露出スイッチボックス 19 個 2.00

　VEﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 個 4.00

　防雨入線ｶﾊﾞｰ 100x100x50 個 2.00

　照明器具　LEDﾍﾞｰｽﾗｲﾄ XLX449KENLE9　ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ 台 8.00

　 LEDﾍﾞｰｽﾗｲﾄ反射笠付4000LM

　同上取付金具 組 8.00

　照明器具　屋外ｾﾝｻｰﾗｲﾄ LEDｰ2022（ﾑｻｼ製）　 台 2.00

入口　左右に取付　2灯用2000Lm

　消耗品雑材 式 1.00

内 訳 明 細 書



No… 8

名　　　　　　　　　称 仕　　　　　様 呼称 数量 単価 金　　　　　　　額 備　　　考

　既設伝統配線、2次川幹線、配線器具その他撤去 式 1.00

照明器具撤去

　天井灯撤去 40Wx2灯　AW型 台 8.00

　天井灯撤去 40Wx1灯　A1型 台 2.00

　屋外投光器 ﾚﾌﾗﾝﾌﾟ300W型 台 2.00

　主電灯分電盤及び分岐ﾌﾞﾚｰｶｰ（消防小屋）取外し、再取り付け 式 1.00

　同上自在取付板 350x950 枚 1.00

　漏電火災警報器、取外し再取り付け 台 1.00

　同上樹脂製取付板 350x950 枚 1.00

　消防小屋幹線接続ﾎﾞｯｸｽ取外し、再取り付け 式 1.00

　同上樹脂製取付板 350x950 枚 1.00

　積算及び1次側幹線取外し、再取り付け 式 1.00

　同上樹脂製取付板 350x950 枚 1.00

　

小　　　　計

内 訳 明 細 書



No… 9

名　　　　　　　　　称 仕　　　　　様 呼称 数量 単価 金　　　　　　　額 備　　　考

6 解体処分費

　　外壁スレート搬出処分 アスベスト含有 式 1.00

内 訳 明 細 書



No… 10

名　　　　　　　　　称 仕　　　　　様 呼称 数量 単価 金　　　　　　　額 備　　　考

7 雑　工事

 

　　既存鉄骨部補修　外 式 1

内 訳 明 細 書


